
水質樣品檢測報告

            檢測日期：106年1月11日

檢驗地點

緩衝槽 混凝池 生物反應槽 循環使用水

水溫 29.9 28.4 31.6 22.5 ℃

氫離子濃度指數(pH) 6.7 6.9 6.6 6.6 -

生化需氧量 3.5 3.1 2.8 <1 mg/L

氯鹽 0.35 0.55 631 564 mg/L

總磷 0.014 0.074 0.467 0.398 mg/L

鎘 ND(<0.003) ND(<0.003) ND(<0.003) ND(<0.003) mg/L

鉛 ND(<0.047) ND(<0.047) ND(<0.047) ND(<0.047) mg/L

總汞 ND(<0.00026) ND(<0.00026) ND(<0.00026) ND(<0.00026) mg/L

化學需氧量 15.5 16.2 11.2 5.9 mg/L

懸浮固體 5 3.1 18.6 4.7 mg/L

總氮 19.0 18.8 3.31 4.52 mg/L

檢測項目 單位


